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PRESENTACION DE RESULTADOS
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FECHA DE CREACIÓN: Marzo de 1993
No DE FUNCIONARIOS: 84

PRINCIPALES PRODUCTOS:
Brinda los servicios de:
Å Hospedaje
Å Salones para eventos (conferencias, reuniones, bodas etc)                 
Å Restaurantes
Å Acceso a internet
Å Alquiler de veh²culos
Å Tel®fono celular etc.

MERCADO: Centroamericano  

LOCALIZACIÓN: Managua ïNicaragua

Centroamericano para alojamiento y empresarial nacional para 
salones de reuniones.

PRESENTACION DE RESULTADOS

Å Diagn·stico

Å Capacitaci·n

Å Seguimiento

Å Proyecto NICATec
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SUSTITUCION DE CALENTADORES ELECTRICOS POR SISTEMA SOLAR TERMICO

Calentador Eléctrico Sistema solar térmico

Calentamiento de agua con Sistema Solar Térmico Hotel Mansión 
Teodolinda

Descripción Unidades Total

Paneles solares m2 32

Capacidad de almacenamiento litros 2,000

Cofinanciamiento NICATEC US$ 11,250.00

Inversión Hotel Mansión Teodolinda US$ 11,250.00

Periodo retorno de Inversión Años 3.25

BENEFICIOS  ECON ÓMICOS (US$)
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BENEFICIOS  ECON ÓMICOS (US$)

Ahorros obtenidos desde la instalación

Descripción Unidades Total

Energía Ago 2007 - Dic 2008 kWh 26,069

Ahorro económico Ago 2007 - Dic 2008 (kWh) US$ 4,073.35

Ahorro económico Ago 2007 - Dic 2008 (kW) US$ 2,440.15

Ahorro total US$ 6,513.50

Beneficios Ambientales

CO2 que se dejan de emitir al ambiente kg 13,790.78 

Aire acondicionado de alto rendimiento en nuevas habitaciones

Opciones 
Implementadas

Ahorro de 
energía 
Kwh

Inversiones

(U$S)
Tiempo de 
Retorno 
(Año)

Beneficios 
Económicos 
(US$)

Beneficios 
Ambientales 
(kg de CO2)

Sustitución de 
unidades por 
unidades de mayor 
eficiencia

78,540 25,234.79 2.05 27,979.86 94,727.16
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Optimizar el sistema de iluminación

Opciones 
Implementadas

Ahorro de 
energía 
Kwh

Inversione
s (U$S)

Tiempo de 
Retorno 
(Año)

Beneficios 
Económicos 
(US$)

Beneficios 
Ambientales 
(kg de CO2)

Sustitución  de 
bombillos 
incandescentes

2,440 291 0.76 869.25 2,941.20

Opciones 
Implementadas

Ahorro de 
energía Kwh

Inversión 
(U$S)

Tiempo de 
Retorno 
(Año)

Beneficio 
Económico 
(US$)

Beneficio 
Ambiental 
(kg de CO2)

Establecer 
indicadores de 
consumo de 
energía

Permite 
controlar el 
consumo de 
energía a largo 
plazo

* * * *

Aislamiento del 
techo en las 
habitaciones del 
Edificio 3

5,217 780 0.96 1,858.54 6,292.32

Otras Opciones
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INVERSIÓN TOTAL (US$):

BENEFICIO ECONÓMICO TOTAL (US$):

BENEFICIO AMBIENTAL TOTAL (Kg de CO2):

37,555

37,221.15

117,751.46

RESULTADOS TOTALES

Iniciativas Propias

Opciones 
Implementadas

Ahorro de 
energía Kwh

Inversión 
(U$S)

Retorno 
(Año)

Beneficio 
Económico 
(US$)

Beneficio 
Ambiental

Tragaluces 414 30 0.46 64.68 219 kg de 
CO2

Aislamiento del 
techo 

195

Equipos 
Industriales

18,750


